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5.1.3. Puesta a Tierra

En lugar de las dos perforaciones normalizadas para la instalación de la puesta a tierra mediante un conductor # 2 Cobre desnudo duro en el interior  de poste,  para longitudes normalizados de 10.5, 12 y 14 metros se incluirá dentro de la oferta el conductor #2 o equivalente empotrado dentro del hormigón, garantizando una resistencia a tierra menor 25  Ohmio.

La conexión de la puesta tierra del apoyo se realizara mediante bloquetes de acero (IRAM 1585) que serán ubicados como se indica a continuación:

En la Cima:

Postes de 10.5 y 12 metros:  a 2.9 metros de la cima

Postes de 14 metros:  a 3.9 metros de la cima 

En la base:

(L/10 + 0.20) metros. de la base (L = longitud del poste)

Los bloquetes serán suministrados con las tuercas y tornillos (1/2” de diámetro) correspondientes para la conexión de una terminal pletina de un hueco.

